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INTRODUCCION

Los intercambiadores de flujo cruzado son comtinmente usados cuando es
necesario transferir calor [1].

El movimiento altamente desordenado de los fluidos que, en general, se
tiene a altas velocidades se conoce como turbulento. Lo comun es que el
flujo de fluidos de baja viscosidad, como el aire a altas velocidades, sea
turbulento. El régimen de flujo influye mucho en la potencia requerida pa-
ra el bombeo [2|. El nimero de Nusselt puede ser obtenido con el uso de
las correlaciones, todas basadas en la condiciones globales del régimen del
flujo en cual se realiza la operacion, las correlaciones sirven para aproximar
el valor del coeficiente de transferencia de calor en regimenes determina-
dos. A modo de dar continuidad a las investigaciones de transferencia de
calor en flujo transversal en un tubo, se plantea como objetivo comparar
los valores de coeficiente de transferencia de calor, obtenidos utilizando
las correlaciones de Hilper, Zhukauskas, Churchill y Bernstein, Whitaker,
Eckert y Drake.

Palabras claves: Correlaciones, intercambiador de calor, coeficiente de
transferencia de calor,turbulento.

METODOLOGIA

El equipo utilizado es el intercambiador de calor de flujo transversal en un

solo tubo H350. [3].
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Figura 1. Intercambiador de flujo transversal|3].

Se realizaron 8 experimentos, las correlaciones utilizadas fueron:
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Figura 3. Comparacion de los valores experimemtales de los coeficientes de
transferencia de calor con los valores obtenidos mediante correlaciones.

Analisis

En las correlaciones de Zhukauskas, Churchill, Whitaker y Hilpert se ob-
serva que se encuentran dentro del 20 % de aproximacion a los valores
experimentales. En cuanto a la correlacién de Eckert se observa que se en-
cuentra muy alejado del valor obtenido experimentalmente, esto se debe a
que dicha correlaciéon posee una restriccion de operacion, la cual establece
un rango de Reynolds que varfa de 102 hasta 10°. Con los datos obteni-
dos, la correlacién de Zhukauskas proporciona una buena aproximacion,
que se ajusta con los valores experimentales, seguiéndole la correlacion de
Churchill, donde las medias a partir de la diferencia realizada con coefi-
cientes de transferencia de calor para estas dos correlaciones y los valores
experimentales fueron de 2,11 y 2,57 respectivamente.

CONCLUSION

Se observo que la correlaciéon que mas se ajusta al coeficiente de transte-
rencia de calor obtenido experimentalmente fue la obtenida mediante la
correlaci 6n de Zhukauskas, seguida a ésta la correlacion Churchill. La co-
rrelacion de Eckert y Drake fue la que presenté mayor desviacién del valor
experimental.
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